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1. Uppgifter om Dala Energi och Dala Energis elnét

Dala Energi EInat AB dr ett helagt dotterbolag till Dala Energi AB, som d&r noterat pd
aktiemarknaden Nasdaq First North Growth Market och égs till ca 49 % av kommunerna
Rattvik, Leksand och Gagnef och resterande 51% av privatpersoner och féretag.

1.1. Uppgifter om Dala Energi EInét AB

Féretagsnamn: Dala Energi EIndt AB
Organisationsnummer: 556166-7758
Kontaktpersoner: Johan Norling
Telefonnummer: 0247-73811

E-post: natutvecklingsplaner@dalaenergi.se

Lankar

Prelimindr natutvecklingsplan: dalaenergi.se/el/natutveckling
Information om samré&d: dalaenergi.se/el/natutveckling

Lank slutlig nétutvecklingsplan:

Lank till slutlig samrédredogoérelse:

Bilagor
Bilaga 1 - Samrédsredogérelse
Bilaga 2 - Kartunderlag

1.2. Uppgifter om Dala Energis elnét

Dala Energi EInGt AB bedriver elndtsverksamhet i Rattvik, Leksand, Gagnef och Sdaters
kommun. Aven smd omrdden av Mora och Faluns kommun berérs. Att bedriva elndts-
verksamhet betyder att det ér vi som ager och ansvarar fér elledningarna som férser
kunderna i omrddet med el. Dala Energi EInét har tillsténd att bedriva nétverksamhet frén
0.4 till 24 kV.

| dagsléaget har vi ca 34 000 kunder vilka férbrukar ungefér 546 GWh drligen och dér
hégsta sammanlagd effekt uppgdr till 114 MW férdelat pd 13st inmatningspunkter.

Totalt har vi ca 4308 km ledningar varav 3417 km kabelnét, 369 km oisolerad luftledning
och 522 km isolerad Iuftledning. Avseende hoégspdnningsledningar har féretaget
ledningar pd spdnningsnivéerna 12, 24 och 55 kV.



Natutvecklingsplanen ér uppdelad i 4 omrdaden efter de kommuner vi ér verksamma i.

1. Ellevio regionndt 55 kV fér stationer anslutna inom Rattviks kommun.

2. Ellevio Regionndt 55 kV fér stationer anslutna inom Leksands kommun.

3. Ellevio Regionndt 55 kV fér stationer anslutna inom Gagnefs kommun.

4. Ellevio Regionndt 150 kV fér stationer anslutna inom Saters kommun.

Angrdnsande natbolag till Dala Energi EInét &r Ellevio, Falu Elnét, Borldnge Energi EIndt,
Hedemora EIndt, Vdsterbergslagens Eindt och Smedjebacken Energi Ndat. Ellevio finns
norr och vést om Rattvik-Leksand, till 6st ligger Falu EInét och séder om Gagnef ligger
Vdasterbergslagens EInat. Borléinge Energi EIndt angrénsar mot Gagnef till dster samt till
vd@ster om Sdter. Falu EInGt angrdinsar dven i norr mot Sater. Smedjebacken Energi Nét och
Vdésterbergslagens EInét angrdnsar till séder medan Hedemora EIndt finns &ster om
Sdater.

1.3. Karta éver koncessionsomradade

Nedan presenteras Dala Energi EInéits koncessionsomrdde med tjock heldragen
linje och med smalare linje ddr vi valt att dela in i delomré&den.




2. Behov av éverforingskapacitet

| féljande avsnitt redovisas Dala Energis arbete med samt resultat géllande prognos fér
behov av éverféringskapacitet. Nuvarande systems férmdéga att méta prognosen kom-
mer ocksé att redovisas. Som underlag har bland annat energibolagen i Dalarnas férd-
plan fér energisystem, detalj- och 6versiktsplaner frdn kommuner, férvéntad utveckling
for elbilsladdning och den kénnedom vi har idag om 6kat effektbehov frén befintliga kun-
der och inkomna férfréigningar.

2.1. Dala Energis prognosarbete

Dala Energi har god kontakt bdde med berérda kommuner samt stora kunder fér insyn i
vilka kommande effektbehov som finns just nu och pd ldngre sikt. Vi har [6pande dialoger
med berérda och uppdaterar véra prognoser allt eftersom ny information kommer till
oss. Vi har éven en bra dialog bdde med 6verliggande nétdgare och andra lokalnétsbo-
lag via olika forum och arbetsgrupper.

Till vér hjélp med att sammanstélla prognos pd effektbehov anvénder vi en mall
distribuerad av Vattenfall som éven mdnga andra bolag i branchen nyttjar. Mallen
applicerar shablonvérden baserat pd typ av ansluten utrustning/kund fér att f& fram ett
representativt varde. Utdver det tas dven hénsyn till kommun och data frén Statistiska
Centralbyrdn gdllande bland annat befolkningsdkning/minskning.

Ovrig information i mallen bestdr av en prognos pd forvantad elbilsladdning i befintliga
bost&der (smdhus & flerbostadshus) samt en del dér vi fyller i information om aktuella
detaljplaner, effektdkningsforfrédgningar och anslutningsférfrdgningar.

Baserat pd vilken kénnedom vi har om denna indata uppskattas effektbehovet p& hur
troligt det ar att den kommer att realiseras. Detta dr en valdigt svar uppskattning att géra
dd det ér s& mycket som kan péverka utfallet men genom att arbeta med légsta, hégsta
och férvéntad utveckling tror vi att vi hamnar sd néra som vi kan utifrédn de férutsattning-
ar vi har.

Drivkrafter som vi anser kommer pdaverka behovet av éverféringskapacitet ar Industrier
som vill konvertera frén fossilt till el, Mdnga stora som smdé produktionsanlédggningar
framfér allt sol, utékning av ladd infrastruktur pdgdr i hég utstréckning och kommer
med stor sannolikhet fortsatta att 6ka, energieffektivisering och 16sningar foér effektivt
utnyttjande av elndtet kommer troligtvis véxa.



2.2. Prognos fér behov av éverféringskapacitet 2025-2034

Mallen fér prognos av effektbehov redovisar tre olika scenarion; lagsta, férvéintad och
hogsta, dér vérdena nedan presenteras baserat pd scenariot férvéntad utveckling.
Prognosen avser endast dkat effektuttag, vi har i dagsldget ingen ldmplig metod fér
prognos av 6kad produktion i elndtet. Det vi kan se frén historiska data ér att smdskalig
solcellsproduktion har dubblerats i antal och installerad effekt mellan 2020 - 2023. 2024
har hittills inte haft samma kraftiga 6kning och spds landa pd samma nivé som fér 2021.
Solcellsproduktionen intraffar inte under tider dé vi har véra toppeffekter i nétet och ger
ddarmed ingen inverkan pd prognosen av 6kat effektbehov.

Prognos 6ver behov av 6kad dverféringskapacitet i einéitet 2025-2034

Delomréde: | 1 2 3 4

2025 12 MW 1,6 MW 1,08 MW 0,935 MW
2026 159 MW 5,01 MW 1,23 MW 3,68 MW
2027 1,82 MW 5,31 MW 1,39 MW 3,81 MW
2028 1,99 MW 5,62 MW 1,55 MW 3,99 MW
2029 2,18 MW 6,01 MW 1,71 MW 4,18 MW
2030 2,35 MW 6,32 MW 1,87 MW 4,31 MW
2031-2035 2,7 MW 7,6 MW 2,27 MW 4,57 MW



2.2.1. Redogérelse fér 6kning/minskning i behov av éverféringskapacitet

Nedan redovisas den férvéntade ékning/minskning i behov av éverféringskapacitet som
baseras pd prognosen. 2023 drs effekttopp har anvénts som referens mot historiska
varden samt fér koommande 10 dren.

Storleken pd effekttopparna varierar stort beroende pd hur kall vinter det varit for
historiska vérden, den variationen finns inte med som en parameter i prognosen framdt.

Senaste arens behov:

Delomrade 1 - Rattvik

2019 2020 2021 2022 2023
Effekttopp MW 339 27,4 35,9 31,8 32,8
Medeleffekt MW 16,0 15,1 16,8 15,3 14,8
+ Okning, -Minskning +3,24% -19,71% +8,64% -314% =

Delomrdde 2 — Leksand

2019 2020 2021 2022 2023
Effekttopp MW 50,1 40,7 53,3 47,0 48,5
Medeleffekt MW 25,1 23,7 26,4 23,9 23,2
+ Okning, -Minskning +3,19% -19,16% +9,01 -3,19% =

Delomréde 3 — Gagnef

2019 2020 2021 2022 2023
Effekttopp MW 27,4 22,2 29,2 26,3 28,3
Medeleffekt MW n7 10,9 12,2 10,8 10,5
+ Okning, -Minskning -3,28% -27,48% +3,08% -7,60% -

Delomrdde 4 —Sdter

2019 2020 2021 2022 2023
Effekttopp MW 25,6 215 27,5 24,2 27,
Medeleffekt MW 1,4 109 1,8 10,7 10,2

+ Okning, ~-Minskning -5,86% -26,05% +1,45 -11,98% =



Prognos kommande behov:

Delomrade 1 - Rattvik

Effekttopp MW
+ Okning, -Minskning

Effekttop MW
+ Okning, -Minskning

Delomrade 2 — Leksand

2025
33,56
+2,67%
2030
34,9
+6,02%

2026
33,7
+3,81%
2031
85
+6,29%

2027
34,
+4,37%
2032
35
6,29%

2028
34,3
+4,93%
2033
35,1
+6,55%

2029
34,5
+5,48%
2034
35,1
+6,55%

Effekttopp MW
+ Okning, ~-Minskning

Effekttopp MW
+ Okning, -Minskning

Delomrade 3 - Gagnef

2025
49,5
+3,77%
2030
55,1
+13,03%

2026
50,4
+10,93%
2031
55,4
+13,50%

2027
53,8
+11,42%
2032
55,7
+13,97%

2028
54,1
+11,91%
2033
56
+14,43%

2029
54,4
+12,55%
2034
56,3
+14,88%

Effekttopp MW
+ Okning, -Minskning

Effekttopp MW
+ Okning, -Minskning

Delomrade 4 —Séter

2025
29,3
+3,41%
2030
30,1
5,98%

2026
29,3
+4,07%
2031
30,2
+6,29%

2027
29,5
+4,71%
2032
30,3
+6,60%

2028
29,7
+5,03%
2033
30,4
+6,91%

2029
29,8
+5,67%
2034
30,5
+7,21%

Effekttopp MW
+ Okning, -Minskning

Effekttopp MW
+ Okning, -Minskning

2025
28,6
+11,44%
2030
314
+13,69%

2026
30,6
+11,73%
2031
314
+13,69%

2027
30,7
+12,30%
2032
31,5
+13,97%

2028
30,9
+12,86%
2033
315
+13,97%

2029
311
+13,14%
2034
31,6
+14,24%



2.3. Systemets nuvarande férmaga att méta prognosen

Generellt alla delomréaden

Nar det gdller kapacitetsbrist pd grund av effekttoppar i eget néit s& anser vi att vi stér oss
bra rustade mot framtiden. Vissa omrdden har kapacitetsbrist pé grund av férdldrade
ledningar samt férdelningsstationer som saknar lediga fack att ansluta mot och/eller har
kapacitetsbrist i transformatorer. Dessa omrdden och stationer ligger i planen att bytas
ut de ndrmsta daren. Vi anvander i nulaiget inga flexibilitetstjénster eller andra alternativa
I6sningar som alternativ till utbyggnad. Genom att ersatta férdldrade ledningar och
komponenter i nadtet med nya som har hégre kapacitet har vi hittills inte haft behov av
ndgon saddan 16sning. Det vi ser nu pd kort sikt dr kapacitetsbegrénsning mot éverliggan-
de nat och som pdverkar vara méjligheter att framfér allt ansluta férnybara energikdllor
men ocksa till viss del ett 6kat effektuttag vintertid.

Ellevio som dr éverliggande natégare har tagit del av vdr effektprognos for uttag och tar
med det i sin natutvecklingsplan fér bedémning av kapacitet i deras ndt.

En stor utmaning som vi ser just nu ér den stora ékningen av solcellsanlédggningar hos
framfor allt privatkunder. Problem uppstdr frémst i dldre nét ddr man historiskt inte
dimensionerat fér den har typen av anldggningar. Vi utreder olika tekniska 16sningar fér
att hantera detta som komplement till ombyggnation och férstérkning av elnétet och tror
att det kommer vara en del av Iésningen. Den stora ékningen av solcellsanléggningar
innebdr att vi i vissa omrdden sommartid inte kan férbruka all produktion och effekt
matas upp i éverliggande ndt. Det finns i nuldget kapacitetsbegrdnsning gdllande
inmatning av effekt mot éverliggande nét pd grund av hég produktion i regionen.

For att hantera anslutningsforfréigningar pd stérre produktionsanléggningar och batteri-
lager sd har vi jobbat med villkorade avtal som méjliggdr anslutning till viss begrdnsning
fram tills att planerade investeringar i region- och stamndatet genomférts. P& sd vis
kan kunderna ansluta snabbare och till exempel bidra p& Svenska kraftnéts frekvens-
marknad.
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2.3. Systemets nuvarande férmaga att méta prognosen

Delomrdde 1- Rattvik

Vi har idag viss begrdnsad kapacitet inom Rdattviks tatort fér anslutning av stérre
elférbrukare pd& grund av férdldrade ledningar med ldg kapacitet. Omrddet ar prioriterat
ndrmsta dren med planerade foérstarkningsprojekt dé vi fatt ett antal forfrégningar om
anslutning av till exempel snabbladdare.

Delomrdde 2 - Leksand

Mdanga férstarkningsprojekt har genomférts senaste dren inom Leksands kommun vilket
skapat goda férutsdttningar fér kommande effektbehov. Vi ser i dagsldget inga problem
med kapacitetsbrist baserat pé vdr prognos.

Delomrade 3 - Gagnef

Viss kapacitetsbegrdnsning finns i omrédet Djurés-Djurmo fér anslutning av stérre
elférbrukare pd grund av ledningar med begrénsad kapacitet. Vi har planerade forstark-
ningsprojekt inom Gagnefs kommun ndrmsta dren som ska éka kapaciteten inom vissa
omrdden, se avsnittet planerade investeringar och bilaga 2.

Delomrdde 4 - Sater

Vi har idag begrénsad kapacitet inom Séters tdtort fér anslutning av stérre elférbrukare
pd grund av foérdldrade ledningar med I&g kapacitet men vad vi ser just nu sker inga
storre forfrdgningar inom det omrédet.
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3. Planerade investeringar och alternativa Iésningar

Detta avsnitt redogér for vart tillvéigagdngssatt for planering av dtgérder som krévs for
att méta behovet av éverféringskapacitet.

3.1. Tillvagagdangsséitt vid planering av atgarder

Dala Energi arbetar med en évergripande plan fér investeringar dér en projektpool som
I6pande fylls pé och ddrifrdn lyfts in i en plan for ndrmsta 5 éren enligt en prioritering som
baseras pd dtgdardsplan frdn risk och sérbarhetsanalysen, minimering av avbrottstid, ka-
pacitetsbegransningar, sékerhet samt teknisk och ekonomisk livsiéingd p& komponenter.

3.1.1. Redogérelse for valet av investeringar

Investeringar som redovisas under kapitel 3.2 har valts ut d& dessa kommer héja kapa-
citeten i elntet och méjliggéra fler och stérre anslutningar i férdelningsstationerna bdde
vad gdller férbrukning och produktion. Vi ser att vi kan méta effektbehovet genom att
byta ut férdldrade ledningar och komponenter i elnéitet samtidigt som vi véder sékrar for
att minimera avbrotten och f& en hégre tillgénglighet.

3.1.2. Redogorelse for valet av det mest kostnadseffektiva alternativet

I dagsléget ser vi inget behov av flexibilitetstjnster eller andra resurser men kan
forandras i framtiden. Dala Energi har ansékt om och fétt godkdnt av Energimarknads-
inspektionen att anvdnda villkorade avtal vilket i dagsléget endast dr nédvandigt fér
anslutningsférfrédgningar av stora batterilager och solcellsparker dér framfér allt
inmatning av effekt behdver begrdnsas i véntan pd planerade férstérkningar i
6verliggande nat.
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3.2. Planerade investeringar

Redovisade projekt nedan har tillhérande kartunderlag och finns i bilaga 2.

Planerade investeringar till och med ar 2034

Delomrade

Projekt-
bendmning

RVK-001

RVK-002

RVK-003

RVK-004

RVK-005

LEK-001

LEK-002

GNF-001

GNF-002

STR-001

STR-002

STR-003

Projekt-
beskrivning

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Reinvestering

Syfte med
projekt

Ledningsforstérkning av
omrdade med kapacitets-
brist pga fordldrade
ledningar.

Ledningsforstérkning av
omrdde med kapacitets-
brist pga fordldrade
ledningar.

Ombyggnation férdel-
ningsstation, utékad
anslutningskapacitet.

Ombyggnation férdel-
ningsstation, utékad
anslutningskapacitet.

Ledningsforstérkning av
omrdade med kapacitets-
brist samt vadersdkring
genom kabelférldggning.

Ledningsforstérkning av
omrdde med kapacitets-
brist samt vadersdkring
genom kabelférldggning.

Ombyggnation férdel-
ningsstation, utékad
anslutningskapacitet.

Ombyggnation férdel-
ningsstation, utékad
anslutningskapacitet.

Ledningsférstérkning av
omrdde med kapacitets-
brist samt vadersdkring
genom kabelférldggning.

Ledningsforstérkning av
omrdde med kapacitets-
brist samt vadersdkring
genom kabelférldggning.

Ombyggnation férdel-
ningsstation, utékad
anslutningskapacitet.

Ledningsforstérkning av
omrdde med kapacitets-
brist samt vadersdkring
genom kabelférldggning.

Projekt-
status

Planerad
(internt
beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Planerad
(internt
beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

Ovrigt
(planerad,
icke beslutad)

3.2.1. Kompletterande information om planerade investeringar

Redovisade projekt i avsnitt 3.2 &r de som skapar en kapacitetshéjning, vi har éven
ett antal andra projekt som dr planerade att genomféras ddr kapacitetshéjning ej ar

nédvéndig men andra parametrar styr behovet av en investering.

Tidpunkt for
driftsdttning

2025

2026

2028-2029

2029-2030

2030

2025

2030-2031

2026-2027

2028

2027

2027-2028

2028



3.3. Behov av flexibilitetstjcinster och andra resurser

Avsnittet avser det behov av flexibilitetstjGnster och alternativa resurser som Dala Energi
i dagslaget anses nédvandigt for att klara kommande behov av éverféringskapacitet.

3.3.1. Det forvdntade behovet

Tabellen nedan redovisar uppskattat behov av flexibilitetstjénster och andra resurser, till
exempel villkorade avtal, per delomrdade for perioden 2025-2034. Varden i tabellen nedan
baseras endast p& begrdnsningar i éverliggande ndt. D& det rdder osdkerhet kring vilken
kapacitet de planerade férstarkningarna i dverliggande nat kommer frigdéra sé redovisar
vi 0 fér de kommande 3-10 &ren. Framtida ndtutvecklingsplaner far avgéra om det finns
ett foradndrat behov.

Behov av flexibilitetstjanster och andra resurser 2025-2034

Delomréade: 0-2ar 3-5ar 6-10 ar
1- Rattvik 11,4 MW 0 MW 0 MW
2 - Leksand 10 MW 0 MW 0 MW
3 - Gagnef 3 MW 0 MW 0 MW
4 - Sater 10 MW 0 MW 0 MW

3.3.2. Redogoérelse for olika typer av atgdarder

Den typ av &tgdrd som vi ser behov av just nu ér villkorade avtal som innebdr att vi
kan ansluta en kund med viss begrénsning i uttag och/eller produktion i véntan pé&
planerade investeringar i 6verliggande ndt. Vi ser i dagsléget inget behov for detta i eget
nat baserat pd véra prognoser och det vi kdnner till idag.

3.3.3. Omdirigering

Dala Energi EInét beroérs ej av omdirigering.
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4. Bedémning om de planerade atgédrderna
moter behovet

Med de dtgdrder vi har planerat de kommande 10 &ren s& anser vi att vi ar rustade for att
hantera de behov som vi ser kommma. Reinvesteringar i elndtet i kombination med olika
tekniska I16sningar anses tillrdckligt for att hantera scenarion med hoég produktion och &g
férbrukning samt effekttoppar.

5. Samrad

Ett samrdd genomfoérs under perioden 15 september till 27 oktober 2024 ddr intressenter
och systemanvdndare ges mojligheten att Idmna synpunkter pd den prelimindra nat-
utvecklingsplanen som offentliggérs senast den 15 september. Resultatet av samrddet
redovisas i bilaga 1 Samrédsredogorelse.

Under framtagandet av Natutvecklingsplanen har ett néra samarbete dgt rum mellan
samtliga lokal- och regionndtbolag i Dalarng, tillsammans med representanter frén Re-
gion Dalarna och Lansstyrelsen. Samarbetet har bedrivits inom ramen fér det regionala
samverkansforumet EFFEKT4Dalarna och har resulterat i effektiv koordinering av Natut-
vecklingsplanerna samt ett omfattande informationsutbyte.

Som en del av samarbetet har méten héillits med samhdlisplanerare frén olika kommu-
ner i Dalarna for att skapa émsesidig forstdelse fér varandras utmaningar och behov.
Detta har bidragit till en forbattrad samordning i den l&ngsiktiga investeringsplaneringen.
Dessutom har b&de Hégskolan Dalarna och Svenska Kraftndt varit aktiva deltagare i EF-
FEKT4Dalarna, vilket har bidragit till en bred och inkluderande dialog.

5.1. Redovisning av resultat fran offentligt samrad

Se bilaga 1 - Samrddsredogorelse.




